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     Технические решения принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям
экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм и правил,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  рабочими чертежами
мероприятий.

Главный инженер проекта

Обзначение Наименование Примечание

Ссылочние документы

СП-31-110-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 23-02-2003 Тепловая изоляция зданий

СНиП 23-01-99* Строительная  климатология

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей
документации

Прилагаемые документы

02.08.2017-ОВ.СО Спецификация оборудования и материалов

Обозначение Наименование Примечание
Ведомость основного комплекта рабочих чертежей

02.08.2017-ОВ Вентиляция

План 1-го этажа на отм. +0.000. М 1:50. Система вентиляции ВЕ

План 2-го этажа на отм. +3.23. М 1:50. Система вентиляции ВЕ

План кровли. М 1:50. Система вентиляции ВЕ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ОВ

Проектируемая системы вентиляции жилого дома приточно-вытяжная с механическим и
естественным побуждением.

Вытяжная вентиляция с естественным побуждением осуществляется через вентиляционные
каналы в санузлах, кухне из стальных оцинкованых вентиляционных воздуховодов круглого сечения
марки Вентс, с выпуском отработаного воздуха выше кровли дома . Забор отработаного воздуха
осуществляется при помощи вентиляционных решеток марки Вентс , модель МВ 150 ВРс, которые
устанавливаются ниже отметки потолка помещения на 10см.

Механическая система вытяжной вентиляции оборудована зонтом бытовым над газовой плиткой ,
что устанавливается на кухне. В котельной предусмотрена установка бытового вентилятора марки
Вентс, модель 100 К1, который устанавливается ниже отметки потолка помещения на 10см, а со
стороны улицы - наружная вентиляционная решетка марки Вентс , модель МВ 250 Ж

Вытяжные воздуховоды выводятся на кровлю дома с установкой вентиляционного выхода марки
Vilpe.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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5 Схема cистемы вентиляции ВЕ


